
АКТ 

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных 

помещениях 

г.Москва 

Мы, нижеподписавшиеся, 

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ» 

Главный инженер Староверов А.Л. 

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В" 

Трубочисты: Иванов С.В. 

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме 

по адресу: ул . Артамонова д. 7 

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП. 

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги. 

№№ квартир или 

наименование помещений 

Кв. с I по бЧ 

Вентиляционные каналы 

Обнаруженные дефекты Пригодность (да,нет) 

Щ-/"У1_ fJ п 
-_у 

V 

Староверов А.Л. 

ПапаевА.В. 

Иванов С.В. 



-
АКТ 

Обследования технического состояния вентиляц
ионных каналов в газифицированных 

помещениях 

г.Москва 

Мы, нижеподписавшиеся, 

Представитель управляющей организации 
ООО «УК КАПИТЕЛЬ» 

Главный инженер Староверов А.Л. 

Прораб ООО «РЕФ ИТ» Папаев А.В .. 

Трубочисты: Иванов С.В. 

Произвели обследование технического состояни
я вентиляционных каналов в доме 

по адресу: ул. Герасима Курина д.14 ко
рп.3 

С целью определения пригодности для вентиля
ции помещений в соответствии с СНиП. 

Вентиляционные каналы проверялись на испр
авность, проходимость и наличие тяги. 

№№ квартир или 

наименование помещений 

Кв. с 1 по ),1J 

Вентиляционные каналы 

Обнаруженные дефекты Пригодность (да,нет) 

Ц)?лп {)А)._-
(/ 

Староверов А.Л. 

Папаев А.В. 

Иванов С.В. 



АКТ 

Обследования технического состояния вентиляuионных каналов в rазифиuированных 

помещениях 

г.Москва « ,Jc! » __ IJ _/ __ 20,J,I( г . 

Мы, нижеподписавшиеся , 

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ» 

Главный инженер Староверов А.Л. 

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В" 

Трубочисты: Иванов С.В. 

Произвели обследование технического состояния вентиляuионных каналов в до~е 

по адресу: ул. Пивченкова д.3 корп.2 

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП. 

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наJrичие тяги. 

№№ квартир или 

наименование помещений 

Кв. с ./ по tfd-r 

Вентиляционные каналы 

Обнаруженные дефекты Пригодность (да,нет) 

Щ,,,rп- gп 

V 

Староверов А.Л. 

Папаев А.В. 

Иванов С .В. 

-

1 

1 



АКТ 

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных 

помещениях 

г.Москва 

Мы, нижеподписавшиеся, 

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ» 

Главный инженер Староверов А.Л. 

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В .. 

Трубочисты: Иванов С.В. 

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме 

по адресу: ул. Кастанаевская д.43 корп.2 

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП. 

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги. 

№№ квартир или 
наименование помещений 

Кв. с ~ по J ✓C 

Вентиляционные каналы 

Обнаруженные дефекты Пригодность (да,нет) 

J-e,un_ ~ 
11 

Староверов А.Л. 

Папаев А.В. 

Иванов С.В. 



АКТ 

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных 

помещениях 

г.Москва «k » __ о_/ ___ 2~г. 
Мы, нижеподписавшиеся, 

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ» 

Главный инженер Староверов А.Л. 

Прораб ООО «РЕФ ИТ» Папаев А.В .. 

Трубочисты: Иванов С.В. 

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме 

по адресу: ул. Инициативная д.16 корп.3 

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП. 

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги. 

№№ квартир или 

наименование помещений 

Кв. с ,/ по CD 

Вентиляционные каналы 

Обнаруженные дефекты Пригодность (да,нет) 

~ {j-Д__ 
(/ 

Староверов А.Л. 

Папаев А.В. 

Иванов С.В. 



АКТ 

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных 

помещениях 

г.Москва 

Мы, нижеподписавшиеся, 

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ» 

Главный инженер Староверов А.Л. 

Прораб ООО «РЕФ ИТ» Папаев А.В .. 

Трубочисты: Иванов С.В. 

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме 

по адресу: ул. Герасима Курина д.20 

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП. 

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги. 

№№ квартир или 

наименование помещений 

Кв. с по i1 

Вентиляционные каналы 

Обна женные де екты П игодность (да,нет 

Староверов А.Л. 

Папаев А.В. 

Иванов С.В . 



АКТ 

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных 

помещениях 

г.Москва 
'и ,,, 

«,,<'J » С / 20 .J. fг. 
-------

Мы, нижеподписавшиеся , 

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ» 

Главный инженер Староверов АЛ. 

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В .. 

Трубочисты: Иванов С.В. 

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме 

по адресу: ул. Кастанаевская д.33 

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП. 

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги. 

№№ квартир или 

наименование помещений 

Кв. с ) по 1г2~ 

Вентиляционные каналы 

Обнаруженные дефекты Пригодность (да,нет) 

/-- И' / }'1..------ {),,{1_ 
и 

Староверов АЛ. 

Папаев А.В. 

Иванов С.В. 



АКТ 

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных 

помещениях 

г.Москва 

Мы, нижеподписавшиеся, 

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ» 

Главный инженер Староверов А.Л. 

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В" 

Трубочисты: Иванов С.В. 

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме 

по адресу: ул. Кастанаевская д.45 корп.2 

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП. 

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги. 

№№ квартир или 

наименование помещений 

Кв. с 1 по dd-:;-

Вентиляционные каналы 

Обнаруженные дефекты Пригодность (да,нет) 

/.,,u.,, f')'t.- {?---Oi--
(./ 

-

Староверов А.Л. 

Папаев А.В. 

Иванов С.В . 



АКТ 

Обследования технического состояния вентиляuионных каналов в газифиuированных 

помещениях 

г.Москва 

Мы, нижеподписавшиеся , 

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ» 

Главный инженер Староверов А.Л. 

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В" 

Трубочисты: Иванов С.В. 

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме 

по адресу: ул. Кастанаевская д.35 корп.1 

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП. 

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги. 

№№ квартир или 

наименование помещений 

Кв. с 1 по --::;:ct 

Вентиляционные каналы 

Обнаруженные дефекты Пригодность (да,нет) 

~ ~ 

Староверов А.Л. 

ПапаевА.В. 

Иванов С.В. 



АКТ 

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных 

помещениях 

г.Москва « а/ » __ о_сL-_ _ 201:!/г. 

Мы, нижеподписавшиеся, 

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ» 

Главный инженер Староверов А.Л. 

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В .. 

Трубочисты : Иванов С.В . 

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме 

по адресу : ул . Кастанаевская д.43 корп.4 

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП. 

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги. 

№№ квартир или 

наименование помещений 

Кв. с ! по 13J 

Вентиляционные каналы 

Обнаруженные дефекты Пригодность (да,нет) 

~ ~ 
V 

Староверов А.Л. 

Папаев А.В. 

Иванов С.В. 



АКТ 

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных 

помещениях 

г.Москва «i!f_» ___ ю_{ __ 2~ r. 

Мы, нижеподписавшиеся, 

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ» 

Главный инженер Староверов А.Л. 

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В .. 

Трубочисты: Иванов С.В. 

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме 

по адресу : ул. Инициативная д . 8 корп.1 

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП. 

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги. 

№№ квартир или 

наименование помещений 

Кв. с 1 по JJJ 

: [l.iJMl111II . 

· : tl!\UИ,'i · _ ,-1 

Вентиляционные каналы 

Обнаруженные де<Ьекты Пригодность (да,нет) 

~ jfЦ_ 
V 

Староверов А.Л. 

Папаев А.В. 

Иванов С.В. 



АКТ 

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных 

помещениях 

г.Москва 

Мы, нижеподписавшиеся, 

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ» 

Главный инженер Староверов А.Л. 

Прораб ООО «РЕФ ИТ» Папаев А.В .. 

Трубочисты: Иванов С.В . 

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме 

по адресу: ул. Кастанаевская д.50 

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП. 

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги. 

№№ квартир или 

наименование помещений 

Кв. с ~ по ·+dv 

/ 

,, 

Вентиляционные каналы 

Обнаруженные дефекты Пригодность (да,нет) 

~ fl-JJ<--
V 

Староверов А.Л. 

Папаев А.В . 

Иванов С.В . 



• 

АКТ 

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных 

помещениях 

г.Москва 

Мы, нижеподписавшиеся, 

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ» 

Главный инженер Староверов А.Л. 

Прораб ООО «РЕФ ИТ» Папаев А.В .. 

Трубочисты: Иванов С.В . 

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме 

по адресу: Славянский б-р д.7 корп.1 

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП. 

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги . 

№№ квартир или 

наименование помещений 

Кв. с ~ по 1cfo 

Вентиляционные каналы 

Обнаруженные дефекты Пригодность (да,нет) 

µ_цп_- f/--Ot---
V 

Староверов А.Л. 

Папаев А.В. 

Иванов С.В . 



АКТ 

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных 

помещениях 

г.Москва 

Мы, нижеподписавшиеся , 

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ» 

Главный инженер Староверов А.Л. 

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В .. 

Трубочисты: Иванов С.В. 

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме 

по адресу : ул. Кастанаевская д.41 корп .2 

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП. 

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги. 

№№ квартир или 

наименование помещений 

Кв. с .р по d-1) 

Вентиляционные каналы 

Обнаруженные дефекты Пригодность (да,нет) 

/-tVrl- (2д;__ 
и 

Староверов А.Л. 

Папаев А.В. 

Иванов С.В. 

-



АКТ 

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных 

помещениях 

г.Москва 

Мы, нижеподписавшиеся , 

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ» 

Главный инженер Староверов А.Л. 

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В .. 

Трубочисты: Иванов С.В . 

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме 

по адресу: Славянский б-р д.3 

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП. 

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги. 

№№ квартир или 

наименование помещений 

Кв. с ,{ по А3о 

Вентиляционные каналы 

Обнаруженные дефекты Пригодность (да, нет) 

J.vг,tn- r;;a__ 
(/ 

Староверов А.Л. 

Папаев А.В. 

Иванов С .В . 



АКТ 

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных 

помещениях 

г.Москва «¼ »_ iIJ~/ ____ 20~ г . 

Мы, нижеподписавшиеся , 

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ» 

Главный инженер Староверов А.Л. 

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В .. 

Трубочисты: Иванов С.В. 

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме 

по адресу: ул. Тарутинская д.4 корп.2 

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП. 

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги. 

№№ квартир или 

наименование помещений 

Кв. с .f по 4.!) а 

Вентиляционные каналы 

Обнаруженные дефекты Пригодность (да,нет) 

Староверов А.Л. 

Папаев А.В. 

Иванов С.В. 



АКТ 

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных 

помещениях 

г.Москва «J'Г» __ й_/ __ 2орt г. 

Мы, нижеподписавшиеся, 

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ >> 

Главный инженер Староверов А.Л . 

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В .. 

Трубочисты : Иванов С.В. 

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме 

по адресу: ул. Инициативная д.1 О корп . 1 

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП. 

Вентиляционные каналы проверялись на исправность , проходимость и наличие тяги . 

№№ квартир или 

наименование помещений 

Кв. с 

-1:: 
:,: 

r по JN 

·• 1'\ 1:\11 _~ -

Вентиляционные каналы 

Обнаруженные дефекты Пригодность (да ,нет) 

U JJP?-- ;fл2,_ 
V 

Староверов А.Л . 

ПапаевА.В. 

Иванов С.В. 
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